
"INSPEKT RGH" d.o.o.

Sarajevo
za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba

Bosna i Hercegovina

Hamdi.je KreSevljakovida l8ll. 7l 000 Sarajevo

Centrala: Tel, ++ 387 33 225 tt80, 225 881

fax, ++ 387 33 225 882

lspitni laboratorii Tuzla - Odiel za mikrobioloika
ispitivania Saraievo

Azize Saiirbegor icl I 26

Tel. ++ 387 35 281 426. Fax:++ 387 33 498 139

Ispitivanje zavr5eno:

20.03.2025.

SA

IZVJESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU BR. 1243.2 I25ILTZ

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtrleva/ugovora:

Korisnik/vlasnik:

ID broj uzorka:

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorka:

Dafum proizvodnje :

Ostali podaci o uzorku:

Voda iz desrne

JP "Komunalno" d.o.o. Zeljeznidka 3,Zep&

Ugovor od 23. 1 1 .2023 .godine

JP "Komunalno" d.o.o. Zeljemidka 3,Zepie

1213-2 l25ILTz Hologram: 99336

I flaSirana I bunarska I izvorska r povr5inska voda r iz sistema za distribuciju

Uzorkovano od strane Odjela za mikrobioloSka ispitivanja Sarajevo-Hrasno

/ Roktrajanja: I LOT: I

VODA SA.ESME MZ BRANKOVICI

Datum prijema:

t7 .03.2025 .

Uzeto u postupak:

11 .03 .2025.

Podaci o uzorkovanju izvrlenom od strane Odjela za mikrobiolo5ka ispitivanja Sarajevo-Hrasno

Uzorak: Voda iz desme

Vrsta: iz sistema za distribuctju ,

Kolidina: 500 ml

Broj zapisnika o uzorkovanju: 1243-2 125

Narudilac: JP "Komunalno" d.o.o. leljemldka3, Zep&

Lokacija uzorkovanja: MZ BRANKOVICI

Datum uzorkovanja: l7 .03.2025.

Vrijeme uzorkovanja: 13:00

Metoda uzorkovanja: BAS EN ISO 19458:2006; BAS ISO 5667-5:2007

Plan uzorkovanja: 808 725 12

Uslovi sredine/opaZanja na

terenu: I
Temperatura transporta: 4 "C

lzvjeStaj se ne smije umoZavati kao cjeJina bez odobrenja laboratorije

nije odgovoran za fha uorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakr'-a je prmljen.

Prigovor na ovaj izvjeStaj pritna se u roku od (7) dana od dana dostave in'ieStaja.

EAs Eri tsortEc 17,]r5

H.{,H
-**1I6bnx -*

I ) Metoda niie akreditovana
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TINSPEKT RGH" d.o.o.
Sarajevo

za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba
Bosna i Hercegovina

Hamdije KreSevljakovica l8/1, 7l 000 Sarajevo

Centrala: Tel, ++ 387 33 225 880. 225 881

fax, ++ 387 33 225 882

lspitni laboratorii Tuzla - Odiel za mikrobioloika
ispitivania Saraievo

Azize Saiirbegovii 126

Tel. ++ 387 35 281 426. Fax:++ 387 33 498 139slAGr A-rr{,v()

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE
Naziv uzorka: Voda iz desme

Ispitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda Rezultat ,)DV

Ukupan broj kolonija na temperaturi 37 "C cfu/ml BAS EN ISO 6222:2003
nisu

izolovane
20

Ukupan broj kolonija na temperatui 22" C cfu/ml BAS EN ISO 6222:2003
nisu

izolovane
100

Escherichia coli cfir/100 ml
BAS ENISO 9308-l:2015
BAS EN ISO 9308-liAl :2018

nlsu
izolovane

nlsu
dozvoljene

Koliformne bakterije ctu/l00 ml
BAS EN ISO 9308- 1:2015

BAS EN ISO 9308- 1iA I :20 I 8

nisu

izolovane

nisu

dozvoljene

Enterokoki (Enterococcus faecalis) cfui 100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
nisu

izolovane
nisu

dozvoljene

ID uzorka: 1243-2 l2SILTz

n) rzJ AY A o usKLADENoSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su uskladeni sa isprarmosti vode za piie (Sl. glasnik BiH broj
0,43l10.30/1 17 Aneks I, dio A).

0vr
Adisa MuSovii

Mr.biologij e-mikrobiologij a

Tehnidki rukovodioc za mikrobioloSka

Napomene: 2) Podugovorena analiza
3) Dozvoljena vrijednost

u prilogu)

I^jeStaj se ne smije umoZavati kao cjelma bez odobtrenja laboratorije

nije oduovoran za faa uorkovanja. rezultati ispitivania se priurjenjuju na uorak onakav kakva je prirnljen.

Prigovor na ovaj izvje5taj prima se u roku od (7) dana od dana dostave izvjeitaja.

B

Mjesto i datum izdavanla izvje5taja:
Sarajevo. 24.03.2025.
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Obr. br. 725 45 Verzija lt8l2{121
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,,Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo
Ispitni laboratorij Kakanj - Odjel za hranu

Cati6i bb,72 240 Kakanj
Centrala: Tel.: ++ 387 33 225 880, 225 881, 225 884; Faks: # 387 33 225 882;

Raiunovodstvo i finansiie: Tel.: ++ 387 33 225 885.

Strana I od I

Ispitni laboratorii Kakanj je alaeditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025- Akreditacija br. LI-03-01

tzYJESTAJ br.809/25
o ispitivanju vode za piie

Vrsta robe:
ID kod:
Broj zapisnika:
Korisnik usluge:
KupaclProdavac:
Uzorkovano iz:
Datum i mjesto uzorkovanja/Datum prijema
uzorka:
Mjesto kontrole/Lab . oznaka'.

Uzorkovao:
Hologram:
ANALIZAt

Voda za pi6e

06/25
JP Komunalno d.o.o. Lepie

Voda sa Iesme - MZ Brankovidi
Bran kov id i ; 17 .03.2025. lKakanj ; I 8.03.2025.

Kakanj,308i 3

Inspekt RGH d.o.o Sarajevo - Ispitni laboratorij
105539

Datum a: 20.03.2025

Parametar Jedinica
Mjerna

nesigurnost*
r)

Referentne
vrijednosti

Rezultat

Temperatura "C BAS DIN 38404-4:2010 r) 0,24 mel 1 12.9

pH vriiednost pH iedinica BAS EN ISO 10523:2013 0.50 9o 65-q5 755

Okus Intema metoda :) nl Bez

Miris
Interni rnetod RU 8062585

(prema BAS EN 1622:200ti)
nl Bez

Boia Mg Pt,l BAS EN ISO 7887:2013 (Metod D) 2.8 mg/ 1 n1 0

N4utnoia NTU BAS EN ISO 7027-1:2011 n1 1.27

Elektroprovodli ivost uSicm BAS EN 27888:2002 0.78% 2500 48'7

Amoniiadni azot (NIJ+-N) ms/l BAS ISO 7150-1:2002 0,11 mg/ I 0,50 <0,01

Nitritni azot (NO:-N) mg/l BAS EN 26777:2002 0.01 rrgt I 0.50 <0.001

Nitratni azot (NO,-\) m.qrl BAS ISO 7890-3:2000 0.06 mg' I 50 1.72

Hlor slobodni meCl:,1 BAS EN ISO 7393-2:2019 r) 10.6 % 0.5 0.1E

Ukupni hlor meCl:'1 BAS EN ISO 739-3-2:2019 9,'7 % 0)5
Pennanganatni indeks mgO:,1 BAS EN ISO 8647:2002 0.18 met I 5.0 0,45

Napomena:
IL uzorkovanje proveo po metodama BAS EN ISO 5667-1/2008; BAS EN ISO 5667-312019; BAS ISO 5667-512007 i prerna Planu

uzorkovanja.
r) Pro5irena mjema nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti od p=95%.
3) Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvodada opreme.
a) Metoda se izvodi na terenu akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.
s) Rezultat analizeje van podrudja standardne metode.
6) Rezultat od ekstemih isporudilaca.
nr Prihvatliiva za potro5ade i bez neuobidainih promiena

Zakljuiak:
Za davanje izjave o usaglaSenosti (definisano uputstvom RU 806 25 21- Uputstvo za primjenu pravila odludivanja) primjenieno

pravilo 2. (nebineamo pravilo sa zonorn opreza co = U), na osnovu kojeg se konstatuje da je kvalitet vode za piie usagla5en po svim

ispitivanim parametrima definisanim Pravilnikom o zdravstvenoi ispravnosti vode za piie Anex II (dio A) SluZbeni glasnik 40/10.
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laboratorije:
,

dipl.fug.tehn.
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Vode verziia;'l' 2025
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ri-o:-or r) N,letod ni.je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH

Izvjeitaj se ne osim kao cjclina. bez odobrenja
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laboratorije. Rezultati analiza se odnose santo na tostirani uzorak.

Metod

Temperatuta [oCl
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