
"INSPEKT RGH" d.o.o.

Saraievo

za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba
Bosna i Hercegovina

Ilamdi-ie Kreievljakoviia l8/1. 7l 000 Sarajevo

centlala: Te[, ++ 387 33 225 880, 225 881

fax. ++ 387 3-3 225 882

Isprtivanje zavrSeno:

20.4.2025.

S ,4. Gl A -f I,'.4/()

IZVJESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU BR. 1850.2 IZSILTZ

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtij er,a,'ugovora:

Korisnikrr,lasnik:

ID broj uzorka:

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum proizvodnje :

Ostali podaci o uzorku:

Voda iz desme

JP "Komunalno" d.o.o. leljezni(ka 3, Zepde

Ugovor od 23.1 l.2023.godine

JP "Komunalno" d.o.o. Leljemi(ka3, Zepk

1850-2 l25ILTz Hologram: 106856

n fla5irana n bunarska I izvorska r powsinska voda r iz sistema za distribuciju

Uzorkovano od strane Odiela za mikrobiolo5ka ispitivanja Sarajevo-Hrasno

/ Rok trajanja: I LOT: I

VODA SA dESME DJE.IJI VRTIC ZEPCZ

Datum prijema:

17 .4.2025.

Uzeto u postupak:

17 .4.2025 .

Uzorak:

Vrsta:

Kolidina:

Broj zapisnika o uzorkovanju:

Narudilac:

Lokacija uzorkovanja:

Datum uzorkovanja:

Vrijeme uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:
uslovl sreolne/opazanJa na

terenu:

Temperatura transporta:

1850-2 125

JP "Komunalno" d.o.o. Leljeznidka 3, lepEe

DJEEIJI VRTIC ZSPCP,

17.4.2025.

13:00

BAS EN ISO 19458:2006: BAS ISO 5667-5:2007

808 725 t2

4"C

Podaci o uzorkovanju izvr5enom od strane Odjela za mikrobiolo5ka ispitivanja Sarajevo-Ilrasno

Voda iz desme

iz sistema za distribuciju

500 ml

Izvje5taj se ne srni.je umoZavati kao cjelina bez odobrenja laboratorije

ni.je odgovoran za f'azu uzorkovanja. rezultati ispitivanja se prirnjenjuju na uzorak onakav kakva je primljen.

Prigovor na ovaj izrje5taj prima se u roku od (7) dana od dana dostave izrjeitaia.

BAS EH lsg'lEc 17,11;

H,ffi
Ll{!{3

I ) Metoda nije akreditovana

ins-rgh@bih.net.ba

Obr. br. 725 45 \'erzi.ia {}8124'21 112

www.inspekt-rgh.com.ba

Ispitni laboratorii Tuzla - Odiel za mikrobiolo5ka
ispitivania Saraievo

Azize Saiirbegovif 126

TeL. ++ 387 35 281 426,Fax:+ 387 33 498 139
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"INSPFI,KT RGH" d.o.o,

Sarajet'o
za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba

Bosna i Hercegovina

l{amdije Kre3elliakoviia l8/1. 7l 000 Saraievo

centrala: Tel, ++ 387 33 225 880, 225 881

6s. ++ 387 -13 225 882

lspitni laboratorii Tuzla - Odiel za mikrobiolo5ka
ispitivania Saraievo

Azize Sa6irbegovi( 126

Tel. +r 387 35 281 426,Fax:# 387 33 498 139a -r F-.v()

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE
Naziv uzorka: Voda iz iesme

ID vzorka: 1850-2 l25lLTz

IZJAVA O USKLADENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su uskladeni sa

40110,43110,30112,62117 Aneks I, dio A).
ispravnosti yode za piie (Sl. glasnik BiH broj

Mjesto i datum izdavanja izvjeStaja:

Sarajevo, 21 .4.2025 .

Mr.
Tehnidki rukovodioc za mikrobioloSka

lzviestaj se ne smije utmoZavati kao cjelina bez odobtrenja laboratorije

nije odgovoran za fazu uorkovanja. rerultati ispitivanja se primjenjulu na uzorak onakav kakla je prinrljen.

Prigovor na ovaj izr,.leStaj prima se u roku od (7) dana od dana doslave injeftaja

Napomene: 2) Podugovorena analiza (izvjeStaj podugovarada u prilogu)
3 ) Dozvoljena vrij ednost

4\ Iziava o uskladenosti data je prema pravilu podijeUenog rizika, na osnovu ILAC-G8.
AJA-

BA35,J 130{EC !7015

H-{H
Ll{3{3

I ) Metoda nije akretitovana

ins-rgh@bih.net.ba

Obr. br. 725 45 Verzi,ia 08/202,1

Rezultat ,)DVMjerna
jedinica

MetodaIspitivani parametar

nlsu

izolovane
20cflr/ml BAS EN ISO 6222:2003Ukupan broj kolonija na temperaturi 31 'C

izolovane
100cfu/ml BAS EN ISO 6222:2003Ukupan broj kolonija na temperaturt 22'C

nisu

izolovane

nlsu
dozvoljene

BAS EN ISO 9308-1:2015

BAS EN ISO 9308-1/Al:2018Escherichia coli ctu/I00 ml

nlsu

izolovane

nisu

dozvoljenecfir/100 ml
BAS EN ISO 9308-l:2015
BAS EN ISO 9308-l/Al:2018Koliformne bakterije

nisu

izolor.ane

nisu

dozvoljeneEnterokoki (Enterococcus faecalis) cfi.r/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
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,rlnspekt RGH" d.o.o. Sarajevo

Ispitni laboratorij Kakanj - Odjel za hranu
Catidi bb,72 240 Kakanj

Centrala: Tel.: # 387 33 225 880, 225 881,225 884; Faks: # 387 33 225 882;
Ratunovodstvo i finansije: Tel.: ++ 387 33 225 885.

Strana 1 od 1

Ispitni laboratorij Kakanj je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025- Akreditacija br. LI-03-01

tzvJEsTAJ br.ll42l25
o ispitivanju vode za piie

Vrsta robe:
ID kod:
Broj zapisnika:
Korisnik usluge:
Kupac/Prodavac:
Uzorkovano iz:
Datum i mjesto uzorkovanja/Datum prijema
uzorka:
Mjesto kontrole/Lab. oznaka:
Uzorkovao:
Hologram:106751
ANALIZA:

lnstituta za akreditiranje Bill flATA.

Voda za pi6e

08/25
JP Komunalno d.o.o. ZepIe

Voda sa Iesme - djeiiji vrtid
i,epie; 17 .04.2025.lKakanj ; r8.04.2025.

Kakanj, 133/ 4
Inspekt RGE d.o.o Sarajevo - Ispitni laboratorii

Datum 18.04.2025

Zakljutak:
Za davanje izjave o usagla5enosti (definisano uputstvom RU 806 25 2l- Uputstvo za primjenu pravila

odludivanja) primjenjeno pravilo 2. (nebinearno pravilo sa zonom opreza . : U), na osnovtl kojeg se

korrstatuje da je kvalitet vode za pice usagla5en po svim ispitivanim parametrima definisanim Pravilnikom o

zdravstvenoj ispravnosti vode za piie Anex II (dio A) SluZbeni glasnik 40110,30112,62117

USLOVI SREDINE:

Rukoyodilac laboratorije:
Adnan Hasanovi6, dipl.ing.tehn.

lzvje3taj se ne smije umnoZavati. osirn kao cjelina, bez odohrenja
laboratorije. Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak.

RezultatMetod
Mjerna

nesigurnost+
l)

Referentne
vrijednostiJedinica

0.24 ms,l 1 13,6Temperatura
.C BAS DIN 38404-4:20104)

rr 5-q 5 7.45oH vriiednost pH iedinica BAS EN ISO 10523:2013 0,50%
n1 BezOkus Intema metoda l)

Bezlntemi metod RU 8062585
(prerna BAS EN 1622:2008)

nlMiris

2.8 me/ I nl 0Boia Me Pt/l BAS EN ISO 7887:20i3 (N{etod D)
BAS EN ISO 7027-1:2017 nl 0,31Mutnoca NTU

0.78% 2500 223Elektroprovodliivost uS/cm BAS EN 27888:2002
BAS ISO 7150-1:2002 0,11 me/ 1 0,50 <0,01Amoni jadni azot (NH+-N) mg/l

0,01 mgr I 0.50 <0.001Nitritni azot (.NO:-N) ms/l BAS EN 26777:2002
BAS ISO 7890-3:2000 0,06 mgt I 50 0,61Nitratni azot (\O:-N) mg/l

to.6% o5 0. l4Hlor slobodni rngCl:/l BAS EN ISO 7393-2:2019 r)

9,7 % 0,1 6Ukupni hlor mgCl:/l BAS EN ISO 7393-2:2019
0.45msOr/l BAS EN ISO 8647:2002 0,18 mg/ I 50Pemanganatni indeks

Napomena:
IL uzorkovanje proveo po metodama BAS EN ISO 5667-l12008; BAS EN ISO 5667-312019:' BAS ISO 5667-512007 i prema Planu

uzorkovanja.
1) Proiirena mjema nesigurnost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti od p=95%.
3) Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvodada opreme.
a) Metoda se izvodi na terenu akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.
5) Rezultat analize je van podrudja standardne metode.
6) Rezultat od ekstemih isporuiilaca.
nrPrihvatliiva za potro5ade i bez neuobidainih promiena

I{ONTRSLA I(VALITEiA
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P"b.I;b"l?J25 
vode Vezija: 4'2025

BAjuI
.,. ''" ,''il-'ilmT - :) Metod nije akreditiran kod

Parametar


