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ISpitiVatte ZaVrSenO:

24.05.2024.

IZVJESTAJ O MIKROBIOLOSKOM ISPITIVANJU BR。  2009口2/241LTz

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

B roj zahtijeva/ugovora :

Korisnik/vlasnik:

ID broj uzorka:

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum proizvodnje :

Ostali podaci o uzorku:

Voda iz desme

JP "Komunalno" d.o. o. Zeljeznidk v 3 , Zep&

Ugovor od 23.11.2023

JP "Komunalno" d.o. o. Zelleznidk & 3, Zepcr-

20A9-2 lZ4ILTz Hologram: 83367

r fla5irana r bunarska o izvorska n povrSinska voda r iz sistema za distribuciju

Uzorkovano od strane Odjela za mikrobioloSka ispitivanja Sarajevo-Hrasno

/ Rok trajanja: I LOT: /
ZgradaLamela Zepte

Datum pr」 ema:

21。 05.2024.

I.Jzeto u postupak三

21。 05。 2024.

Podaci o uzorkovanju izvr5enom od strane Odjela za mikrobioloSka ispitivanja Sarajevo-Hrasno

Uzorak: Voda iz desme

Vrsta: iz sistema za distribuciju

Kolidina: 500 ml

Broj zapisnika o uzorkovanju: 2009'2 /24

Narudilac: JP "Komunalno" d.o.o. Zeljemilka3,Zeple

Lokacija uzorkovanja: Zgradalameh Zepde

Datum uzorkovanja: 21.05.2024.

Vrijeme uzorkovanja: 09:50

Metoda uzorkovanja: BAS EN ISO 19458:2006; BAS ISO 5667-5:2007

Planuzorkovanja: 808725 12
uslovl sreome/opazanJa na

terenu: I
Temperatura transporta: 4 "C

Izrljeltaj se ne smije umnoiavati kao cjelina bez odobrenja labgratorije

Rezultati analire odnose se samo na uorke koji su uzorkovani i ispitivani i ne mogu se dovesti u vea sa uzorkovanim robom. Inspekt-RGHje odgovoran za sve infomacije koje se daju u

nije odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjeqiuju na uzorak onakav kakva je primljen.

Prigovor na ovaj irjeStaj prima se u roku od (7) dana od dana dostave izlje5taja.
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‖INSPEKT RGH"d.o.o.
SartteV0

za lkontrolu lkvaliteta i lkvantiteta roba

lBIosna i IIercegovina

Naziv uzorka: Voda iz desme

ID uzorka: 2009-2/241LTz

IZJAVA O USKLADENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su uskladeni sa odredbama

40/10,43/10,30/12,62/17).

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Hamdttc lKrcζcvuakoviCa 1 8/1,71 000 Sattcvo

(I〕 cntralai rrcl,十 ■38733225880,225881
fax。 十+38733225882

聖山止旦型:菫璽理辿生ニユ迦L理型堕夏」菫ュ
m菫1望蛙聾笙壺狸
Azizc Sa6irbcgovi6 126

′
rcl.++38735281426,Fax:++38733498139

ispravnosti vode za pice (Sl. glasnik BiH broj

Mjesto i datum izdavanja izvjeStaja:
Saraj evo. 24.05 .2A24.

L

JlルGoり|ル
Adisa MuζoviC

Mr.biolog」 e…mibobiologija

Tehnidki rukovodioc Odi ela za mikrobiolo5ka ispitivania Saraievo-Hrasno

Ispitivani parametar
Mjerna
jedinica

Metoda Rezultat 3)DV

Ukupan broj kolonija na temperaturi 37 "C ch/ml BAS EN IS0 6222:2003
nisu

izolovane
20

Llkupan broj kolonija na temperaturi 22"C ch/ml BAS EN IS0 6222:2003
nlsu

izolovane
100

Escherichia coli cfu/1oo lnl
BAS EN IS0 9308-1:2015

BAS EN IS0 9308-1/Al:2018

nisu

izolovane

nisu

dozvoljene

Koliforrnne bakterije cfu/1oo lnl
BAS EN IS0 9308-1:2015

BAS EN IS0 9308-1/Al:2018

nlsu

izolovane

nlsu

dozvoljene

Enterokoki (Enterococcus faecal is ) cfu/1oo lnl BAS EN IS0 7899-2:2003
nisu

izolovane
nlsu

dozvolj ene

KONTROLA KVALII磯

もka
ヽ

゛

さ

理

べ
騨
』
働

ゞ

0
亀

`

Napomene: 2) Podugovorena analiza (izvjeStaj podugovarada u prilogu)
3 ) Dozvolj ena vrlj ednost

o uskladenosti data na ILAC― G8。

Izr3eStaj se ne smije umoZavati kao cjelma bez odobtrenja laboratorije
Realtati malize odnose se smo na uorke koji su uzorkovani i ispitivmi i ne mogu se dovesti u vea sa uorkovanim robom. Inspekt-RcH je odgovoran za sve infomacrje koje se daju u

nije odgovoran za fazu uzorkovmja, realtati ispitil'anja se primjenjuju na uzorak onakav kakvaje primljen.

Prigovor na ovaj injeStaj prima se u roku od (7) dana od dana dostave izvjeStaja.
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1) Metoda nije akreditovana

inS‐rgh@bihonCt.ba
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,91nspekt RGH“ doo.oo Sarajevo

lspitnilaboratorl Kaka可 ―Odjel za hranu
CatiCi bb9 72 240 Kaka可

Centrala:「 rel.:・ +■‐38733225880,2258819225884;]Faks:・十+38733225882;
Raこ unovodstvo i■nanstte:Tele:十+38733225885。

Strana l od l

Ispitni laboratorij Kakanj je akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH (BATA) prema BAS EN ISO/IEC 17025- Alaedilacija br. LI-03-01

IZVJESTAJ br。 1638/24
θ″』口

'J″
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Vrsta robe:
ID kod:
Broj zapisnika:
Korisnik usluge:
Kupac/Prodavac:
Uzorkovano rz:

Datum i mjesto uzorkovanj alDatum pruema
uzorka:
Mj esto kontrolelLab . oznaka:
Uzorkovao:
Hologram:
ANALIZA:

Voda za pi&
I
05t24
JP Komunalno d.o.o. Zepie
I

lrrada lamela
Zep&; 21 .05.2021. lKakanj ; 22.05.2021.

Kakan i, 3431 5

Inspekt RGH d.o.o Sarajevo - Ispitni laboratorij
83368

Datum form a:24。 05。2024

Parametar Jedinica
Mjerna

nesigurnost+1)
Referentne
vrijednosti

Temoeratura BAS DIN 38404‐ 4:20104) ±0。24m2/1 7,7

pH r,'riiednost pH iedinica BAS EN IS0 10523:2013 ±09509ン 6 6.5‐ 9.5 8.15

Okus Interna metoda 2) nl Bcz

Miris BAS EN 1622:2008 nl Bcz

Boia 4ヽg Pプ 1 BAS EN IS0 7887:2013 ±298mノ 1 nl

N4utnoca NTU BAS EN IS0 7027‐ 1 nl 0.69

Elektroprovodliivost uSicm BAS EN 27888:2002 ±0.78% 2500 211

Amontiaこ ni azot(NH4口 N) mg/1 BAS IS0 7150:2002 ±091l rng/1 0950 <0301

Nitritni azot(N02-N) m2/1 BAS EN 26777:2002 ±0.011・ ng/1 0。 50 <0。001

Nitratni azot(N03‐ N) mg/1 BAS IS0 7890‐ 3:2000 ±0,06 1ng/1 50 1.19

Hlor slobodni m2C12/1 BAS EN IS0 7393‐ 2:2019 10.6% 0.5 0.11

I.Jkupni hlor mgC12/1 BAS EN IS0 7393‐ 2:2019 9Q796 0。 13

±0.18 1ng/1Permanganatni indeks mg02/1 BAS EN IS0 8647:2002 5。 0 0.13

Napomena:
IL uzorkovanje proveo po metodama BAS EN ISO 5667-112008; BAS EN ISO 5667-3/2019; BAS ISO 5667-512007 i prema Planu
uzorkovanja.
1) Pro5irena mjerna nesigumost dobijena je uz upotrebu faktora k=2 i nivoa prihvatljivosti odp=95oh.
2) Metod nije akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.
3) Modificirana standardna metoda validirana od strane proizvodada opreme.
a) Metoda se izvodi na terenu akreditiran kod Instituta za akreditiranje BiH - BATA.
s) Rezultat analize je van podrudja standardne metode.
6) Rezultat od eksternih isporudilaca.
nr Prihvatliiva za potro5ade i bez neuobidainih promiena

Zakljulak:
Za davanje izjave o usagla5enosti (definisano uputstvom RU 806 25 2l- Uputstvo za primjenu pravila
odludivanja) primjenjeno pravilo 2. (nebinearno pravilo sa zonom opreza, = U), na osnovu kojeg se

konstatuje da je kvalitet vode zapice usagla5en po svim ispitivanim parametrima definisanim Pravilnikom o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pi6e Anex II (dio A) SluZbeni glasnik 40110,30112, 62117

Rukovodilac laboratorij e:

Adnan Hasanovid, dipl.ing.tehn.

Instituta za akreditiranje BiH BATA.

Izvjestaj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina,bez odobrenja
laboratorije. Rezultati analiza se odnose samo na testirani uzorak.
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亀

め

」

11

４
”
』
●

ヾ

・

Obr br 2395 Vodc Verzija:3/2023
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