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Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JP KOMUNALNO d.o.0. Zepée Zeljeznitka 3 72230 ZEPCE
Narugilac ispitivanja: JP KOMUNALNO d.o.0. Zepée Zeljezni¢ka 3 ZEPCE ,
Vrsta uzorka: VODA ZA PICE
Naziv 1 mjesto vodnog objekta: ISTOCISTE :
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD _|
Karakteristike uzorka vode i Rez.Cl. 0,1 ;
Sadrzaj rez. hlora kod uzorkovanja (img/1): i
Broj uzoraka ili koli¢ina: 1
Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.09.2023. 08:00 |
Vrsta ispitivanja: Mikrobiolo3ka analiza vode za pice iz gradskog vodovoda !
Dostavljeno od strane: JP KOMUNALNO d.o.0. Zepée;
KAHRIMAN KENAN

Datum prijema uzorka: |Stanje uzorka: |25.09.2023. STANJE UZORKA PRILIKOM PRIJEMA JE

ZADOVOLJAVAJUCE ;
Datum pocetka ispitivanja: 25.09.2023. |
Datum kraja ispitivanja: 28.09.2023. «}
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primlijen.
Napomena: ‘
Inspekeijski zapisnik/Ustanova: -/

BAS EN ISOAEC 17025

B 5 (A) — ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
Accrroitaniofl (N jspitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN 1SO/IEC 17025:2018.

12201
Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvjedtaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona uti¢e na validnost rezultata, u tom slucaju se Institut odrice odgovornosti. Kada institut nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primijen. Ovaj dokument se moZe umnoZavati iskljutivo u cijelosti i slui
samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj tzvjedtaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvjedtaja. Sve dodaine informacije dostupne su u Institutu, (1IZV_LUMO09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, 1)
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Rezultati ispitivanja

1

RB PARAMETAR ISPITIVANJA IM(Jedinica mjere) | SEEULIEF o | METODA ISPITIVANJA

1. | Ukupan broj koliformnih bakterija | cfu/100 mi . b BAS EN ISO 9308-1:2015;
(214£3h, 362 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1:2018

5 | Broj Iischerichia coli (21:3h, cfu/100 ml 0 b BAS EN IS0 9308-1:2015;
362 °C) (A) BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Ukupan broj fekalnih streptokoka

3. | (enterokoka) (44x4h, 36+2 °C) cfu/100 ml 0 b BAS EN ISO 7899-2:2003
(A)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml 100/m! 3 vy

4 | bakterija (634h, 22+2 °C) (A) i e b
Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/mi 20/mi :

3 | bakterija (44:4h, 36:2 °C) (A) 0 BAS ENISE 2222003

®Ne smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; CFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izraZen je kao suma koliformnih bakterija (ne ukljudujuéi £ coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli,

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée (,,SluZzbeni glasnik BiH*
br. 40/10.162/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
lzvjestaja o ispitivanju:

28.09.2023. 12:35 {

Be@ Hodzi¢

Emina Idrizovi¢, MA, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: Narugilac ispitivanja [ Arhiva

[originalni dokument (] Duplikat originala
«« Kraj izvjeStaja »»

BAS EN ISONBC 17025

B A ; (A) ~ ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN 1SO/IEC 17025:2018.
iﬁﬁ%%'?"'- (N) - ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Rezultati ispitivanja se iskljudivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u lzvjedtaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utide na validnost rezultata, u tom stuaju se Institut odrice odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se moze umnozavati iskljucivo u cijelosti 1 siuZi
samo za sluzbene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvjestaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvjestaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu, IZV_LUMO09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za pice, 1}




